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P-xxxx-22 Weraheim Hebsack

Dimensionierung Schmutzwasser

Entwässerungsgegenstände

Dimensionierung nach DIN EN 12056-2 und DIN 1986-100

Entwässerungsgegenstände DU-Wert Anzahl Summe DU

WC (6 l) 2,0 35 70,0

Urinal 0,5 0,0

WT 0,5 35 17,5

BW 0,8 1 0,8

Spüle 0,8 4 3,2

DU 0,8 25 20,0

AGB 0,8 2 1,6

WM 0,8 12 9,6

BA DN100 2,0 1 2,0

Gesamtsumme DU 124,7

Gesamt-Schmutzwassermenge in l/s

nach DIN EN 12056-2 und DIN 1986-100
5,6

Anfallende Schmutzwassermenge
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